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OCENA OKRESOWA

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Chodecz

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioctawku dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt |
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59). art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z pézn. zm.), § 20 ust. 1 pkt. 10, ust. 3 pkt 6,
§ 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r., w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
biorgc pod uwage sprawozdania z przeprowadzonych badan jakosci wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej po zakonczeniu dziatan naprawczych oraz w ramach prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wiloctawku nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi w nizej wymienionych miejscach z wodociagu Chodecz: .
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STWIERDZA

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Chodecz, zarzadzanego przez Zakliad Gospodarkl
Komunalnej Sp. z 0. 0. Al. Zwyciestwa 19, 87-860 Chodecz.
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UZASADNIENIE

W zwiazku ze stwierdzeniem w wodzie z wodociagu Chodecz, ujecie w Chodczu
ponadnormatywnego stezenia manganu na poziomie 140 pg/l, przy obowiazujacej normie 50 pg/l,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloctawku Decyzja nr 234/19 z dnia 08.05.2019 r.
stwierdzil warunkowa przydatno$é wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i nakazal zarzgdzajgcemu
tym wodociagiem tj. Zakladowi Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. Al. Zwycigstwa 19, 87-860 Chodecz,
doprowadzenie wody z wodociaggu Chodecz ujecie w Chodczu do jakosci zgodnej z wymaganiami
zawartymi w zataczniku nr 1 czes¢ C tabela 2 Ip. 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W dniach 09.07.2019 r.; 23.07.2019 r. i 20.08.2019 r. w ramach kontroli wewnetrznej po
przeprowadzeniu dziatan naprawczych, zarzadzajacy wodociagiem Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. Al. Zwycigstwa 19, 87-860 Chodecz pobrat do badan laboratoryjnych 4 prébki wody. Probki
wody pobrano w punktach zgodnosci tj. na stacji uzdatniania i w Szkole Podstawowej przy
ul. Warynskiego 20 w miejscowosci Chodecz, w budynku mieszkalnym nr 16 w miejscowosci Psary oraz
w budynku mieszkalnym nr 2 w miejscowosci Wola Adamowa. W pobranych probkach wody nie
stwierdzono ponadnormatywnej wartosci manganu.

W dniu 03.10.2019 r. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
kontrolne badanie wody majace na celu sprawdzenie, czy woda spelnia obowigzujace wymagania
wykonal Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloctawku. Do badan laboratoryjnych
z wodociggu Chodecz pobrano 4 probki wody w punktach zgodnosci: na stacji uzdatniania
oraz w Szkole Podstawowej przy ul. Warynskiego 20 w miejscowosci Chodecz, w budynku mieszkalnym
nr 16 w miejscowosci Psary oraz w budynku mieszkalnym nr 2 w miejscowosci Wola Adamowa.
W badanych probkach wody nie stwierdzono podwyzszonej warto$ci manganu, co potwierdzaja
sprawozdania z badaf nr L.WZ/W-632-W/325/19, L.WZ/V-632-W/326/19, L.WZ/W-632-W/327/19
i L.WZ/W-632-W/328/19, wykonanych przez laboratorium akredytowane - Oddziat Laboratoryjny —
Laboratorium Badania Wody i Zywnosci Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wioctawku.

Biorac pod uwage powyzsze, woda z wodociagu Chodecz odpowiada wymaganiom
fizykochemicznym okreslonym w zataczniku nr 1 czgsé¢ C tabela 2 Ip. 3, 5, 6, 11 i 14 oraz wymaganiom
mikrobiologicznym okreslonym w zalaczniku nr i czes¢ A tabela 1 i czes¢ C tabela 1 Ip. ], 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloclawku stwierdza przydatmos¢ wody
do spozycia przez ludzi z wodociagu Chodecz, zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., Al. Zwyciestwa 19, 87-860 Chodecz w zakresie oznaczanych parametrow. ,

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloctawku nadmienia, ze decyzja

nr 234/19 z dnia 08.05.2019 r. zostala wykonana.
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