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OCENA OKRESOWA
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu Mstowo

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy we Wiloclawku dziatajagc na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
— o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1152), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.
2294), biorac pod uwage sprawozdania z przeprowadzonych badan jakosci wody pobranej w ramach
kontroli wewnetrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wioctawku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad
Jjakoscia wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi w nizej wymienionych miejscach:

Data
Lp. Nu’mer Numer sprawozdania pobrania Miejsce pobrania probki
probki o
probki wody

261/2018 budynek mieszkalny, Cetty 6b
L[ 338 308/S/HK/2018 s _ kran w lazience

259/2018 ;
2. 389/18 306/S/HK/2018 19.02.2018 SUW, Mstowo — kran na hali
3. | 76718 41812018 22.03.2018 euynek massiatay, Cetly o

— kran w fazience

4. | W48 | LWZ/W-632-W/94/18 | 10.042018 budynek misszkalny, Cefly 6b
— kran w lazience

SUW, Mstowo — kran na rurociggu

5. W/95/18 L.WZ/W-632-W/95/18 10.04.2018 e
wody uzdatnionej

L.WZ/W-632-W/96/18 budynek mieszkalny, Zalesie 8 — kran

6. | W8 | 1905121541 1810z | 10042018 w budynku gospodarczym
8 1125/18 582/2018 13.04.2018 SUW, Mstowo — kran na rurociggu
wody uzdatnionej
STWIERDZA

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Mstowo, zarzadzanego przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. Al. Zwyciestwa 19, 87-860 Chodecz.
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UZASADNIENIE

W dniach 19.02.2018 r., 22.03.2018 r. i 13.04.2018 r.-w ramach kontroli wewnetrznej oraz
w dniu 10.04.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi pobrano do badan laboratoryjnych 7 prébek wody z wodociagu Mstowo.

Probki wody pobrano ze stalych monitorowanych punktéw zlokalizowanych w budynku
mieszkalnym w miejscowosci Cetty 6b, na stacji uzdatniania wody Mstowo oraz w budynku
mieszkalnym w miejscowosci Zalesie 8.

Z parametréw bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli, liczbe Escherichia
coli, liczbg enterokokéw oraz ogdlna liczbe mikroorganizméw w 22+2°C po 72 h.

Z parametréw fizykochemicznych oznaczono przewodnos¢, barwe, smak, metnosé, zapach,
odczyn, jon amonowy, twardo$é, chlorki, utlenialnogé, azotyny, azotany, zelazo, mangan, fluorki,
siarczany, otoéw, kadm, chrom, miedz, nikiel, magnez, rte¢, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki
ogélne, bromiany, sdéd, bezno(a)piren, YWWA, chloroform, bromodichlorometan, Y THM,
2 trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryne,
tetrachlorometan, pestycydy i Y pestycydéw.

W probee wody nr W/95/18 pobranej w dniu 10.04.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad
Jakoscia wody do spozycia na stacji uzdatniania Mstowo, stwierdzono podwyzszona wartoéé metnosci
na poziomie 4,5 NTU przy obowiazujacej normie 1 NTU, co potwierdza sprawozdanie z badan
nr L.WZ/W-632-W/95/18.

W dniu 13.04.2018 r. pobrano kolejna probke wody na stacji uzdatniania wody, w ktérej
oznaczono metnos¢. Uzyskano prawidtowa jakosé wody w tym zakresie.

Biorac pod uwage powyzsze, woda z wodociagu Mstowo spelnia wymagania okreslone
w zalgezniku nr | do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioctawku stwierdza przydatno$é wody do
spoZycia przez ludzi z wodociagu Mstowo, zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. zo. 0. Al. Zwyciestwa 19, 87-860 Chodecz.

Magdalena Fdjdowska
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4. aa
K.P.

Strona2z2



